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STATEMENT OF CONFORMITY TO STANDARDS
ATTESTATO DI CONFORMITA’ ALLE NORME

N° 04/0875

Equipment
Apparato

Actuator

Applicant
Richiedente

Rotork Fluid System S.R.L.
Via del Casalino, 6
55012 Tassignano (LU) – Italy

Manufacturer
Costruttore

Rotork Fluid System S.R.L.
Via del Casalino, 6
55012 Tassignano (LU) – Italy

Model/type
Modello / Tipo

CP/S-45-120A/A

Ratings
Dati tecnici

Pneumatic Spring Return
Design Pressure: 12 Bar

Additional information
Informazioni aggiuntive

The Type Test cover Spring Return and Double Acting CP/CH ranges

The tested equipment was found
complying the requirements of the
standards
L’apparato provato è risultato
conforme alle norme

EN 60529 (91) + A1 (00) for IP66M/67M

TR 213 REV 01 by manufacturer for Deluge Test

Results of performed tests are
shown in the test  report(s)
I risultati  delle prove eseguite
sono riportati nel(i) rapporto(i) di
prova

Test report Nemko Spa PT 00162-A/04
Test report Nemko Spa PT 00162-B/04

Date of issue:
Data di emissione

16/03/2004

Authorised representative
Il rappresentante autorizzato

R. Franza

This Statement of conformity to Standards refers to the tested sample(s), does not involve production surveillance and does not allow the use of the
Nemko mark on the product.
Questo Attestato di conformità alle Norme si riferisce al campione(i) provato(i), non include la sorveglianza della produzione e non permette l’apposizione del
marchio Nemko sul prodotto.


